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TEMAS A TRATAR
1.Donde encontrar documentación y 

Consultas Frecuentes

2.Procedimiento para declarar un TE-4

3.Buenas y Malas prácticas de 
Instalaciones FV e Híbridas

4.Notificación y Protocolo de 
Conexión



1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

• www.sec.cl

• E-declarador

• Plataforma de Generación 
Ciudadana

• Autorización de Productos

• Reclamos



Instructivo 
Instalación 

Eólica

1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

Selecciono este link, donde 
está la normativa vigente

Quiero saber cómo 
descargar la normativa 

para realizar un TE-4



1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

Los instructivos que más 
solicitan son: RGR N° 01/2017 y 

RGR N° 02/2017



1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

Quiero realizar una 
consulta, Reclamo, etc.



1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES

Si la consulta que tengo no 
está resuelta aquí, ¿Dónde 

la puedo realizar?



1. DOCUMENTACIÓN Y PREGUNTAS FRECUENTES



2. PROCEDIMIENTO PARA 
DECLARAR UN TE-4



Presentación del TE-4

Proceso de conexión para realizar un generador distribuido de autoconsumo

(Formulario 6)

Protocolo de conexión

(Formulario 5)

Notificación de conexión

(Formulario 4)
RSCR

(Formulario 3)
SCR

TE-4

Manifestación de 

conformidad

2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR UN TE-4



2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR UN TE-4

Quiero saber cómo declarar 
un TE-4 a la SEC

(Instalador)



2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR UN TE-4



2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR UN TE-4

La contraseña es la misma 
que el instalador utiliza 

para declarar TE-1

Esta contraseña la 
entrega el DAC cuando 
se entrega la licencia 

de instalador



Presentación del TE-4

Fuente energética y 
Potencia

Copia de 
Formularios (SCR) 

y respuesta a 
(SCR)

Planos
Informe de 
imágenes

Informe de 
Operación de la 

Unidad 
Generadora y 

Declaración del 
Propietario

Memoria 
Explicativa

Memoria de 
cálculos 

de 
estructura

Informe de 
ensayos 

y mediciones 
del generador

(a)

Certificado de 
conformidad del 

fabricante del 
equipo limitador 
de inyecciones

(b)

Declaración de 
ajustes 

Protección 
RI integrada

(c)

Certificado de 
conformidad del 

fabricante de la RI 
Central

(d)

Informe de
cogeneración

FV >0,1kW < a 3 kW X X X X X X X

FV >3kW < a 10 kW X X X X X X X X

FV >10kW < a 30 kW X X X X X X X X X

FV >30kW < a 100 kW X X X X X X X X X X

FV >100kW < a 300 kW X X X X X X X X X X

Cogeneración Eficiente X X X X X X X X X x

Otras ERNC X X X X X X X X X

2. PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR UN TE-4



2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING

PLANOS:

• Deben mostrar la 
ubicación de cada uno de 
los componentes, como el 
medidor, los paneles, los 
tablero eléctricos y 
microinversores o 
inversores.



PLANOS:

Cuadros de 

Generación.

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



PLANOS:

Diagrama Unilineal.

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



INFORME DE ENSAYOS 

Y MEDICIONES DEL 

GENERADOR

• Para todo instalación mayor a 3 kW o que
tenga sistema de control de inyección

• La información del ensayo cambia si la 

instalación de generación es fotovoltaica o 
de otra fuente de Energía Renovable

• La información del ensayo cambia si la 
generación está conectada en un empalme 
en BT o MT (configuración RI)

• Se deben indicar datos del control de 
inyección y de la RI Centralizada

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



DECLARACIÓN DE 

AJUSTES DE 

PROTECCIÓN RI
RI integrada

RI 
centralizada

Declaración 
de 

ajustes 
Protección 

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



2. PROYECTO FV DE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING

PROTECCIÓN RI

• La Protección RI actúa sobre el Interruptor de 
Acoplamiento para la desconexión del Equipo de 
Generación (EG) de la red cuando se presentan valores
inadmisibles de las tensiones o la frecuencia.

• Los sistemas con inversores deberán contar con una 
Protección RI en conformidad a la norma IEC 62116.



2. PROYECTO FV DE 
GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA NETBILLING

DONDE INSTALAR LA PROTECCIÓN RI

Para EG con capacidad instalada mayor o igual a 100
kW conectados en MT, la protección RI deberá medir
en MT, a excepción de los clientes conectados en MT
con punto de medición en BT, y en los casos que el
equipo compacto de medida no permita medir en
MT, en atención al burden de dicho equipo.

Para EG con capacidad instalada inferior a 100 kW, la
protección RI podrá medir en MT o BT.



2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING

QUE PROTECCIÓN DEBO INSTALAR

Si Capacidad Instalada de EG > 100 kVA:

• Protección RI centralizada en central de medidores.

Si Capacidad Instalada del EG ≤ 100 kVA:

• Protección RI centralizada en el panel central de medidor o descentralizada en subgrupos
• Protección RI integrada a los EG. 

RI integrada

RI 
centralizada



DECLARACIÓN DE 

AJUSTES DE 

PROTECCIÓN RI

Configuración de la RI 

de un generador 

distribuido conectado 

en un empalme en BT

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



RI Rango de Tensión Ajustes Tiempo de despeje (s)

Tiempo de despeje 
según rango de 

tensión y frecuencia

V < 0,5 Vn
V 0,16 s

0,5 Vn ≤ V ≤ 0,9 Vn
V 2,00 s

1,1 Vn < V < 1,2 Vn
V 1,00 s

1,2 Vn< V 
V 0,16 s

f < 47,5 
Hz 0,10 s

47,5 ≤ f ≤ 49,0 
Hz 90,0 s

51,0 ≤ f ≤ 51,5
Hz 90,0 s

51,5 < f
Hz 0,10 s

Ajustes para la 
reconexión

Rango Ajustes Tiempo de despeje (s)

Margen inferior de la tensión CA (0,94Vc *) - (1,08Vc **)
V

300 s
Margen superior de la tensión CA (1,06Vc *) - (1,08Vc **)

V

Margen inferior de la frecuencia (49,6 Hz)
Hz

Margen superior de la frecuencia (50,4 Hz)
Hz

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING

DECLARACIÓN DE AJUSTES 

DE PROTECCIÓN RI

Configuración de la RI de un 

generador distribuido 

conectado en un empalme 

en MT



LIMITADOR DE INYECCIONES

Inyección de 
Excedentes 
Permitida

Capacidad 
Instalada 
Permitida

2. PROYECTO FV DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
NETBILLING



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
• Información técnica de interruptores diferenciales de mayor corriente

• Para efectos prácticos del relé diferencial (se incluye su transformador toroidal y  contactor), se debe presentar 
como mínimo la siguiente información:

Relé diferencial

• Sensibilidad

• Tiempo de operación

• Nivel y tensión de 
suministro

• Certificación

• Marca

• Modelo

Transformador toroidal

• Diámetro interno

• Nivel de tensión

• Corriente mínima de 
medición

• Relación de 
transformación

Contactor

• Categoría de 
utilización:

• Nivel y tensión de 
suministro

• Certificación

• Frecuencia

• Marca

• Modelo



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
Aumento de la capacidad instalada de 100 kW a 300 kW

• Mayor especificación de protecciones (relés diferenciales tipo A y B) para corrientes más altas



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
Aumento de la capacidad instalada de 100 kW a 300 kW

• Mayor especificación de protecciones (relés diferenciales tipo A y B) para corrientes más altas



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
Aumento de la capacidad instalada de 100 kW a 300 kW

• Mala sujeción



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS

Fusibles en inversores
Imax
8.27A

ISC
8.81

17.62A

Imax
8.27A

ISC
8.81A

Ifusible
8.27A

X
1.25=

10,34A
≈ 10A



El aterrizaje de los módulos o paneles, así como de los inversores y microinversores, se deberá realizar como lo 
establecen los diferentes fabricantes, con el fin de respetar la garantía de los productos. 15.4 RGR N°02/2017

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



Cumplimiento de la camarilla de registros (RGR 02/2017, numeral 15.6 y NCh Elec. 4/2003, artículo 

10.4.2).

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



El diferencial debe ser del tipo A o B y el disyuntor 
tetrapolar en caso de instalaciones trifásicas o 

disyuntor bipolar en caso de instalaciones 
monofásicas 14.15 RGR N° 02/2017

Uso de protecciones bipolares o tetrapolares y diferenciales tipo A o B

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



Aquellos proyectos fotovoltaicos a nivel de terreno deberán contar con algún medio de protección que impida

el acceso a estas instalaciones a personas extrañas al servicio. Se eximirán de esta exigencia aquellos proyectos

en sectores agrícola cuya capacidad instalada sea igual o inferior a 5 kW. RGR 02/2017, Numeral 7.9.

PROYECTOS A NIVEL DE PISO

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



Se establece el requisito de instalación de pasillo técnico, cuerda de vida y vía de tránsito para mantenimiento de los sistemas
fotovoltaico en techumbres para proyectos mayores o iguales a 30 kW . 7.8 del RGR N°02/2017

Se establece el sello de energías renovables, el cual será de aplicación voluntaria. Anexo N°6

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



Numeral 11.15 del RGR N°02/2017, los cables subterráneos deben estar canalizados en tuberías, debiendo cumplir con las
condiciones de instalación que establece la sección 8.2.16 de la norma NCh Elec. 4/2003.
Adicionalmente por encima de la canalización deberá instalarse cinta de señalización que advierta la existencia de los cables
eléctricos, no degradables en un tiempo menor a la vida útil del cable enterrado.

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



CANALIZACIONES NO METÁLICAS A LA VISTA O SOBREPUESTAS

N°
Dígitos

Característica Código Grado

1 Resistencia a la compresión 4 Fuerte

2 Resistencia al impacto 3 Media

3 Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5 ºC

4 Temperatura máxima de instalación y servicio 1 +60 ºC

5
Resistencia al curvado

(1) / (2) / 
(4)

Rígida / curvable

6
Propiedades eléctricas (1) / (2)

Continuidad eléctrica / 
aislante

7 Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos

5 Protegida contra el polvo

8
Resistencia a la penetración de agua 4

Protegida contra 
salpicaduras de agua

9
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 
y compuestos

2 *
Protección interior y 

exterior media

10 Resistencia a la tracción 0 No declarada

11 Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador

12 Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada

* Solo aplica a canalizaciones metálicas. Para canalizaciones no metálicas debe ser un digito
0. En instalaciones en el exterior en ambientes húmedos o mojados con presencia de agentes
químicos activos o en zonas costeras en código será 4 con Alta protección interior y exterior.

Todas las tuberías utilizadas en instalaciones eléctricas de consumo deberán tener impreso en su cubierta su

respectivo código que determina en el tipo de montaje en que se pueden utilizar y en el caso de ser libre de

halógenos también deberá tenerlo impreso en su cubierta, según lo definido en el protocolo de análisis y/o

ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos, definido por la Superintendencia

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS
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SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS



3. BUENAS Y MALAS PRÁCTICAS

• El RGR N°02/2019 trae un capítulo transitorio que abordará de manera general la instalación de
baterías

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



Notificación y Protocolo de Conexión

Proceso posterior al TE-4.

4. NOTIFICACIÓN Y PROTOCOLO DE CONEXIÓN



4. NOTIFICACIÓN Y PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Notificación de Conexión



4. NOTIFICACIÓN Y PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Aprobación de Notificación de Conexión



4. NOTIFICACIÓN Y PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Protocolo de Conexión



CONSULTAS
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